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— e
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+100m3/h &
i Tlatna resetka +150m3/h
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% #160 125 I
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1 N Kanalski freonski hladnjak +l;5m3 /h / E%
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- 2 N
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ipSRO7 10 L o B
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+75m3/h S ) spueni stop tip OAH1-L 325075
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—_ -~
+100m3/h
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ZX =3 — spuseni strop &3 ﬁguségg:mrﬁrop ZX e ZX
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tp I0AH2—L132575 tip 20T 100 tip Z0V 100
+150m3/h +50m3/h -50m3/h |

Odsisna_resetka

tip OAH1-L 32575
-150m3/h

+150m3/h
~150m3/h

1:Iu<‘.nu resetka

p
+150m3/h

+150m3/h
-150m3/h

QOdsisna_resetka

tip OAH1-L 325x75
-150m3/h

Tlatna resetka

tip 0AH2-L 325475

+150m3/h

+150m3/h
~150m3/h

(Odsisna_redetka

tip 0AH1-L 325¢75
~150m3/h

KNU
Lz=-100m3/h

Tlagna redetka

tip OAH2-L 32575
+150m3/h

(Odsisna_resetka

tip OAH1-L 325x75

QOdsisna resetka

tip OAH1-L 325x75

-150m3/h -150m3/h
Fjrestm'nu redetka
+300m3/h tlgsﬁom;/ hszsxszs
—300m3/ h

Tlagna_redetka
ﬁp (0AH2-L 325¢75
+150m3/h
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O Fiksna Zaluzija Fiksna Zaluzija
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850

850

#125

Odsisna_resetka

tip OAHT 625%225

(113
/%Y

S0 Usi

Revizijski poklopac
700xd50 rElm P

$64x912,7-Cu
VC

reetkom

Revizijski poklopac
900x650 rglm P

sa usisnom redetkom Ttna redetka

tip OAH2 825125
A1
%Y

Unutarnja VRV jedinica

Uaénu reSetka i
tip OAH2 625x125 oﬁ= 4561kW
M| Nel= 160W
Unutarnja VRV jedinica . A =
tiﬁ FX 064x9137-Cu B i Odsisna_resetka
3e|== 1;27%42kw > 1 = tip OAH1 825x125
PRESJEK A-A [
S
gll| g
=N
L L L L Odsisna_resetka 2 I
. tip OAHT 625x225
/—_ =11 |7/|—
I | 58\312% poklopaC —H S gg\gzgglg poklopac
X650 mm — 900x650 mm
L Tlaéna resetka d-usi — sa usisnom  reSetkom
| | Kanalski el.qn"aé i -
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[ pad 2
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= Qh="1885kW 1
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™ = I =
_ 7 AT -
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Nel=2x1.07 kW o 5
Fiat-Nel=5.3 KN —— = 3
) | Eu UL KﬁL Odsisna_redetka
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8 S oq
' ' Qdsisna_resetka ]E s -
L C L L 3 tip OAHT 625x225 ;
1400 Revizg'ski poklopa :i" E
1500 _ 825 Tiaéna redetka 700x .50 mm § <
tip OAH2 625125 ] i
pad
= Unutamja VRV jedinica
tiﬁ FXDO20 A t - Tkuzetnu
Qh= 1885KkW 064x4127-Cy tlﬁ FXZQ20 A
Nel= 67W d32-P)C Qh= 822kW
6100 . . 0y Nel= 73W
]> KNI O [Tt ';3( Revizg'ski poklopac
! N 900x650 mm
sl | B s usisnom reSetkom
Urll(utartnja VRV jedinica Urlluturtnju VRV jedinica =
—kazetna —kazetria ‘]D SIS
i D cijev kondenzata spojiti na < Tlatna reSetka
t.ﬁ_FXZQSO A tuﬁ_FXZQ2O A pOstojt; odvod. prékd /60 964x9127-Cu tip OAH2 825x125
Qh= 3961kW Qh="502kW mokioq” sifona [aid
Nel= 89W Nel= 73W ] ]]
I ’ pod —
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/%
Rekuperator toElli-ne
tLig /7 %gs 3/h / Fé
= b aliom A 3
dpext=380Pa = & . .
I/b/h 1500/1000/1100 mm 0 SIE tlI.J"”t‘""“ VR jedinico
— Nel=2¢1.07 KW A A R b= 4550
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NESSN — |
E=S ‘m \
\J/%V = N o pdil Qdsisna_reetka
T S fip OAHT 825x225
cijev kondenzata spojiti na
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, ( o
% E Elektropami ovlaZivac S ﬁ I\E_
P X = | L1l s6axe127-¢0 Condair RS Visual 16, 400V, | =
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i 20 A 2 Nel=12.0kW(400V/3/50Hz)
e " .
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Nel= 67W ffE©) NAPOMENA: ~| 000 o - N 700x650 mm Qdsisna_reetka
ugraditi i spojiti prema uputama \ — || Q i sa usisnom resetkom tip OAH1 625x225
N 050-PVC proiziodaca ] Q $64x0127
- ! = : A £9,52¢0159-Cu 3 ot sl
/103 - | ip 625x125
/50 - — : Spofl 10 e e
Ul—- na_krowu ngvine
TlaZna resetka - $ T | —= 2320 N yay
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QOdsisna redetka

tip OAHT 825x225

Uaénu redetka
tip OAH2 825¢125

Revizgski poklopac
900x650 mm
sa usisnom resetkom

Unutarnja VRV jedinica

QOdsisna redetka

tip OAHT 825x125

Uaénu redetka
tip OAH2 8251125

Revizijski poklopac
900xd50 mm
sa usisnom resetkom

QOdsisna_redetka

tip OAHT 825¢125

Unutarnja VRV jedinica
tiﬁ FX
Qn= 4621kW
Nel= 160W

Revizijski poklopac
900xd50 mm
sa usisnom reetkom

QOdsisna_redetka

tip OAHT 825x225

Tlaéna redetka Unutarnja VRV jedinica

tip OAH2 8251125 tiﬁ
Qh=3595kW
Nel=_160W
/106
/Y

RevizEski poklopac
900x650 mm
sa usisnom resetkom

Odsisna_redetka

tip OAHT 825x225

Tlagna resetka Unutamja VRV jedinica

fip OAH2 8251125 t A
Qh= 428440
Nel= 160
07
N2V

Revizijski poklopac
900xd50 mm
sa usisnom resetkom

Odsisna_redetka

tip OAH1T 825x225

Uaénu redetka Unutamja VRV jedinica
tip OAH2 825¢125 ti

0ﬁ= 4284kW
Nel="160W

Lomo | Lo

LEGENDA:

VRV — plinska faza
VRV — teku¢a faza

NAPOMENA:

—~CWEVI VRV~-a VODITI U SPUSTENOM STROPU;

—CIJEVI KONDENZATA SE VODE SA MIN PADOM 0,5%

TE SE SPAJAJU PREKO "MOKROG™ SIFONA NA ODVODE;

—SVE MJERE PRIE [ZVODJENJA RADOVA PREKONTROLIRATI NA LICU MJESTA.
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O O

2-faza

[S4]

Vanjska VRV jedinica
tip kao RXYQ 20 T
za 1.KAT

0h=56,0 ki

Qg=63,0 KW

Nel=18,5 kN (400V/3/50H2)
6=314 kg

Postojeca jedinica

1250

765

G=138 kg

250

1240

@

15,9x9286-Cu

1-faza

anjska VRF jedinica
p kao PUMY-P200YKM
a J.KAT
h=22,4 kKW
g=25,0 kW
el=5,3 kW (400V/3/50Hz)
138 kg

Lsku kompresorsko—kondenzatorska jedinica
ao ERQ 100 A1

$9,52x915,9-Cu

lo 00
]

Qh=112 kW

Qp=125 kW

1=2,81 KW (230V/1/50H2)
2120 kg

oW =

: . LEGENDA:
N VRV — plinska faza
na hladnjak Kklima sustava VRV — tekuta faza
\\ na 1 katu
iZ|(]Z na krov na_unutarnjel jedinice VRV sustava
na 1 katu
Hrvatska komora inzen jera strojarstva
Miraslav Janidijevi¢
dipl. ing. stroj.
Ovliasteni inZenjer strojarstva B
S 86
1~fazg 1~fazg rev. fatum opis potpis
INZENJERING » PROJEKTIRANJE  ZASTUPANJE  [nvestior:
s =] BRAMINI GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU T SPORT[?___ 20/17
e S oo el et o ILICA 25/1, 10000 ZAGREB b0 20/17
 3IKAT 20 3KAT 10000 ZAGREB, Gunduliceva 3 Gradevina. " apa/Knjiga:
0g=250 ki 0g=140 (35-165) ki olavn! projekiant; 3 hosis PROSTORI NA 1.KATU
Nel=5,3 kW (400V/3/50+z) Nel=3,66 kW (230V/1/50Hz) Miroslav Janicijevic, d.i.s [ T — -
6=138 kg 6=87 kg \ ja: Trg marsala Tita 4 e
rojektant. L T -v 10000 Zagreb svibanj, 2017
Miroslav Janicijevi¢, d.is | | TG —
\ ‘ PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA Mierilo: 1:50
rO]ektant Suradmk‘i azina obrade: PROJEKT UREDENJA
Zdravko Jagarceg, s.t. - EER
ETAZA KROVA
“rad“'k_: . INSTALACIJE GRIJANJA T HLADENJA 4
Paul Kajzer, bacc.ing.mech. SA VRV SUSTAVOM




ZIMA
t=—15%C

LJETO
t=+35°C

ALY

N

= AN

PRIGUSIVAC BUKE|

| PRIGUSIVAC BUKE \f\
| m i
|

W

+2025 m3

Pext=380Pa
Rekuperator topline Nel=1.07kW
tip &?)7 1) 400V/3/50Hz
- T T oo T T T —— —
|
| ...................
| e
..... A p .....

-2025 m3/h

ODSISNI VENTILATOR @

Pext=380Pa
Nel=1:07kW
400V/3/50Hz

RR

PRIGUSIVAC BUKE

|
@

|

| :PRIGUSNAC BUKE

I ©
|

kanalni freonski gggﬁjlgé
hladnjak 12.0kW
12.0kW  230V/1/50Hz

Sy

|
faza
=

linovita faz
_<

tekuca

(
p

#9.5x1.0 Cu
$15.9x1 Cu (

%o

o

Vanjska kompresorsko—-kondenzatorska jedinica
tiﬁ kao ER&; 100 AV1
Qh=11.2 K

Qg=12,5 kW

Nel=2,81 KW (230V/1/50Hz)

DSB0(54/45)-para

LEGENDA:

@ kanalni temperaturni osjetnik tlagni zrak

@ kanalni temperaturni osjetnik odsisni zrak

@ kanalni temperaturni osjetnik svjeZi/vanjski zrak
kanalni temperaturni osjetnik otpadni zrak

@ sigurnosni limitator temperature

@ sigurnosni  termostat

(@ kanalni osjetnik viage

(@ prostomi osjetnik temperature

€O prostomi osjetnik CO

|
T 1

KS10 (12/8x1.0)kondenzat i

Elektroparni oviaZiva¢
corm" RS Visual 16, 400V,

16kg/h
Nglkfm.onv/a/souz)

#28x1.5Cu—kondenzat

x |

ge . e

udzomi panel u referentnom prostoru

D : ‘

Prostori muzeja

| ZIMA: t = 20°C
LJETO: t = 26°C
45-60%RV

napajanje

N 2
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